Tarnow, dnia 16.02.2018 r.
Sygnatura: CSM-AI-271-1/2018/CSM

Odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy

Dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych Zamawiajgcy — Centrum Sztuki Moscice przekazuje tres¢ zapytania do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) wraz z wyjasnieniami w postepowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwg: ,Dostawa, montaz wraz z uruchomieniem,
konfiguracia i strojeniem systemu nagtosnienia _kinowego oraz szkoleniem personelu
Zamawiajgcego w obstudze — w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: Il etap modernizacji
Centrum Sztuki Moscice — sala widowiskowa spefniajgca nowoczesne wymagania publicznosci,
artystéw, wymogi bezpieczeristwa” (nr postepowania: CSM-AI-271-1/2018/CSM).

Pytanie:
Szanowni Panstwo, zwracamy sie z prosbg o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytanie:
Dot. poz. 1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1i3.2 Zat. Nr 4 do SIWZ, cz. Opisowa.
+W powyzszych pozycjach Zamawiajagcy wymaga by dostarczone gtosniki dysponowaty minimalng
wartoscig maksymalnego poziomu SPL zmierzong szumem o konkretnym wspotczynniki CF. Uzyto
wartosci CF=6.
Zwracamy uwage, iz wspofczynnik ,crest factor (CF)” wyrazany jest na dwa sposoby:
1. Jako proporcja pomiedzy szczytem a poziomem RMS sygnatu testowego
2. Jako roznica pomiedzy szczytem a poziomem RMS sygnatu testowego wyrazona w decybelach
Wg naszej wiedzy wspdtczynnik o wartosci CF=6 (15,5 dB) nie jest wykorzystywany w pomiarach
przez zadnego wiodgcego producenta.
Miedzynarodowe stowarzyszenie AES zaleca aktualnie wykorzystywanie w pomiarach CF=4 (12 dB),
poprzednio stosowana norma wynosita CF=2 (6 dB).
Prosimy wiec o wyjasnienie czy Zamawiajacy miat na mysli:
a) Wspodtczynnik CF=6 odpowiadajacy CF = 15,5dB
b) Wspdtczynnik CF=2 odpowiadajgcy CF = 6 dB
Dodatkowo dla zabezpieczenia interesu Zamawiajacego uwazamy, ze parametr powinien ten byc
podany jako ,nie wyzszy niz”. Im bowiem wyzszy wspotczynnik CF,
tym fatwiej uzyskac¢ wysokie wartosci maksymalnego poziomu SPL.

Odpowiedz:
Nalezy przyjac¢ wspdtczynnik crest factor nie wyzszy niz CF=2, odpowiadajacy CF = 6 dB.

Otrzymuja:

1. Strona internetowa Zamawiajacego.

2. Autor pytania.

3. Wykonawcy, ktdrym przekazano SIWZ (jesli dotyczy).
4. Aa.
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